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Schéma d’installation  
Module convertisseur piloté 

Module convertisseur piloté 

Pile EZA 

Réseau secteur 220V 

Boitier Distribution 

Chargeur 

Piloté 

(option) 

220VAC 

12VCC 

Cordon 12VCC convertisseur 

Cordon Pilotage 

Sortie 220V pilotée 

Installation standard 

Options 

Contenu du kit :  
- Module convertisseur piloté 

- Cordon secteur 

- Cordon cellule pilotée 

- Cordon SB120/12VCC 

- Cordon pilotage 

- Boitier Distribution 

Disjoncteur 

Entrée secteur 

du véhicule 

(220V) 

Branchement des prises 

220V du véhicule 
ATTENTION : Toute prise secteur de la cellule à 

raccorder au convertisseur piloté  EZA réf. 

MODPILCONV devra au préalable avoir été 

déconnectée de son alimentation d’origine (sur 

centrale) afin d’éviter un bouclage destructeur. 


